
別紙９

命令事項 命令の理由 根拠法令等の条項

1
茨城県神栖市東和田２５番地
AGC株式会社　鹿島工場
危険物製造所

ＡＵＪ製造所内の桐油投入設備、PU-5509F、VE-
5519、PU-5519及びこれらに関連する配管（RE-
5502、RE-5502B、RE-5502Cの各第１バルブまで）

東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
AGC株式会社
代表取締役　平井　良典

緊急使用停止命令
火災が発生し、災害の発生の防止上
緊急の必要があるため。

消防法第１２条の３第１項 令和7年9月9日
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命令を受けている危険物施設一覧

命令の内容
番号

危険物施設の
所在地・名称・製造所等の別

危険物施設の名称
又は危険物の類、品名、数量

命令を受けた者の
住所・氏名

命令を行った日 備考


